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Sad P\i'iﬂ!‘.(“\"\'] ublin Wschad w Lublinie sWidnlkl dnia 6 ILItegO 2020 r.

s siedziba w Swidniku
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L REGON 060716192

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI
ROZPOZNANIE CENOWE
o wartosci nie przekraczajgcej rownowartosci 30 000 EURO
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy nie stosuje sie

1. W celu zamoéwienia:

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) biezgca konserwacja wewnetrznej instalacji elektrycznej znajdujacej sie w budynku Sadu
przez Wykonawce;

b) stale utrzymanie w sprawnosci technicznej wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynku Sadu Rejonowego Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku przy ul. Kard.
S. Wyszynskiego 18 w Swidniku 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 1

1.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje konserwacje wewnetrznych instalacji elektrycznych w

budynku Sgdu Rejonowego Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku przy ul. Kard. S.

Wyszynskiego 18 w Swidniku.

Biezgca konserwacja powinna obejmowa¢ swym zakresem comiesiecznie nastepujgce

czynnosci:

a) przeglad zabezpieczen,

b) poprawnosc¢ zadziatania wylacznikow réznicowo pradowych;

c) sprawdzenie stanu potgczen wyréwnawczych;

d) sprawdzenie potgaczen w rozdzielnicy gtdwnej oraz rozdzielnic na poszczegélnych
kondygnacjach budynku;

e) kontrola przyciskow ROP.

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzona przez osoby posiadajace swiadectwa

kwalifikacji w zakresie uprawnien elektrycznych grupy 1 typ E (eksploatacja). Swiadectwa

muszg by¢ aktualne przez caly okres jej obowigzywania umowy. W przypadku uptywu

terminu  waznosci $wiadectwa w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca

niezwlocznie dostarczy kopie swiadectwa na nastepny okres objety umowa.

. Z przeprowadzonych konserwacji muszg zostaé sporzgdzone protokoty odbioru przedmiotu

Umowy stanowiacy zatgcznik nr 4 do Umowy.

Biezgca konserwacja wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Sadu ma na celu

zapewnienie mozliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunkéw pracy

instalacji, jak réwniez spefnienie wszelkich wymogow podyktowanych przepisami prawa,

obowigzujgcych w poszczegdlnych branzach oraz zalecen producentéw instalacji. Celem

czynnosci konserwacyjnych i przeglgdéw ma byé réwniez utrzymanie systemow, instalacji i
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urzadzen w stanie niepogorszonym, z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia i
naturalnych proceséw starzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia, do$wiadczenie i odpowiednig wiedze
techniczng konieczng do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ad. 2

Ustuga serwisowa dotyczaca napraw:

1. Stwierdzenie uszkodzenia lub nieprawidiowo$ci w dziataniu instalacji moze nastgpi¢ podczas
przeprowadzania konserwacji lub w konsekwencji wezwania Zamawiajgcego normaine;
eksploatacji.

Po otrzymaniu informacji o nieprawidlowym dziataniu instalacji elektrycznej, Wykonawca usunie

uszkodzenie/nieprawidiowos¢ w terminie:

a) maksymalnie do 24 godzin od zgtoszenia,

b) maksymalnie do 12 godzin od zgtoszenia w przypadku zgloszenia jako pilne;

¢) maksymalnie do 2 godzin od zgloszenia w przypadku zgloszenia jako bardzo pilne w
przypadku naglych awarii mogacych spowodowac straty finansowe, przyby¢ do obiekty,
stwierdzié przyczyne nieprawidtowosci, W przypadku, gdy naprawa wymaga wymiany
czeéci Wykonawca przedstawi¢ kosztorys naprawy. Naprawa polegajgca na wymianie
czeéci uszkodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
kosztorysu naprawy. Naprawa nastgpi po =zapoznaniu si¢ z kosztorysem, jego
zaakceptowaniu i ewentualnym zleceniu wykonania naprawy przez Zamawiajgcego.
Kosztorys powinien zosta¢ przedstawiony Zamawiajgcemu w czasie do 12 godzin od
otrzymania informacji o nieprawidiowym dziataniu instalacji elektrycznych nie liczac dni
ustawowo wolnych od pracy.

2. Naprawe zgltoszonych uszkodzonych czesci i elementéw Wykonawca bedzie mégt wykonac
wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu, w ramach odrgbnego
zamowienia.

3. UWAGA: Wykonanie oceny uszkodzenia i kosztorysu naprawy nie jest dodatkowo
odptatne i mie$ci si¢ w ramach miesigcznego ryczattu. Wykonawcy ponad miesigczne
wynagrodzenie ryczaltowe stuzy wytacznie prawo refakturowania kosztéw naprawy na

zasadach wskazanych we wzorze umowy.

ktére jest dostawa-/ ustugy /—+obota-budewlang ('), przeprowadzono rozpoznanie cenowe
Imie i nazwisko osoby, ktéra przeprowadzita rozpoznanie rynku: Jacek Kowalski.

2. Rozeznanie cenowe przeprowadzono:
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na elektronicznej tablicy ogloszen

Zamawiajgcego Zaproszenia do sktadania ofert wraz z zatgcznikami na ,Wykonywanie konserwaciji
wewnetrznej instalacji elektrycznej” dnia 27 stycznia 2020 r. Termin na zloZzenie ofert dla
Wykonawcéw minat dnia 4 lutego 2020 r. o godzinie 12:00.
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3. Przedstawiono ponizsze oferty.

Lp. Nazwa wykonawcy Sposob dostarczenia | Ceny oferty brutto Uwagi
ELWIG Sp. z 0.0. Oferta ziozona zostala
1 ul. Stefczyka 5 ;;;Zbiécie 14 760.00 zt
20-151 Lublin

Zaklad Instalaciji
Elektrycznych Oferta zlozona zostata

2. Robert Baran droas elektronican 94 464.00 4
Brzeznica Ksigzeca 44 94 a
21-104 Niedzwiada

4. Informacje dodatkowe w sprawie zamoéwienia i/lub Wykonawcy.

Wiw oferty zostaly ztozone w wyznaczonym czasie. Oferty nie podlegajg odrzuceniu.

5. Proponuje wybranie oferty najkorzystniejszej tj. oferty numer 1.
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Swidnik, dnia 6 lutego 2020 r. \
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